
OXIMIA
Installation of a flag mounting bracket

Mocowanie uchwytu do montażu flagowego
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1 – unscrew the screws at housing sides / wykręcić wkręty z boków obudowy

2 – remove the ceiling fixing frame / wyjąć ramkę do montażu sufitowego

3 – drill hole with diameter 4,5 mm as marked
/ nawiercić otwór o średnicy 4,5 mm w zaznaczonym miejscu

4 – using attached screws fix the flag bracket to the ceiling frame as shown
/ korzystając z załączonych wkrętów przymocować uchwyt flagowy do ramki
sufitowej

6 – screw the screws at housing sides / przykręcić wkręty z boków obudowy

5 – place the ceiling fixing frame with the flag bracket in the housing
/ umieścić ramkę do montażu sufitowego z uchwytem flagowym w obudowie

Important: the flag bracket should be mounted from the side opposite to test button and signal LED
Ważne: uchwyt flagowy powinien być zamocowany ze strony przeciwnej do przycisku testu i diody sygnałowej


